
BVF NG Infrapanel
Telepítés előtti útmutató

Elektromos telepítési követelmények:

Az egyes helyiségek, valamint a rendszer energiaigényének kiszámítását a BVF 
szakemberei elvégzik és feltüntetik az Önnek kiküldött ajánlati összesítőben. 
Kérjük, időben győződjön meg arról, hogy a szükséges elektromos kapacitás 
rendelkezésre áll-e! Ha az elektromos kapacitás kevésnek bizonyul, kérjen há-
lózatbővítést szolgáltatójától! A tervezés és az esetleges hálózatbővítés során 
vegye fi gyelembe a terület egyéb elektromos fogyasztóinak elektromos igényét 
is! Ezeknek az adatoknak a birtokában az alábbi előkészületeket javasoljuk:

• Az elektromos kiállásokat a helyiség falán, a termosztátok tervezett helyéig kell kiépíteni. A termosztátokhoz  3×1,5 mm2 keresztmetszetű rézvezetékek-
kel álljon ki!  Amennyiben a helyiségenkénti áramfelvétel meghaladja a 14 A  összteljesítményt, úgy 3×2,5 mm2  keresztmetszetű rézvezeték szükséges.

• A termosztátokhoz általánosan 65 mm-es belső átmérőjű, minimum 55 mm mélységű, nem sorolható szerelvénydoboz szükséges. 
• A szükséges elektromos kapacitást biztosítsa a fűtendő helyiségekhez a BVF által megadott információk alapján! A fűtéskörönkénti áramfelvételt a BVF 

által küldött árajánlat mellékletében találja. (Amennyiben árajánlatunk nem tartalmazza az áramfelvételi adatokat, kérem jelezze az árajánlatot készítő 
szakember felé!)

• A falba süllyesztett termosztátok helyét úgy jelölje ki, hogy az közvetlenül homlokzati nyílászáró mellé lehetőleg ne kerüljön, illetve ügyeljen arra, hogy 
a későbbi bútorozás során a termosztátok ne kerüljenek takarásba!

• A termosztáttól a fűtőpanelekig vezető elektromos vezetékekhez alkalmas, min. 25 mm belső átmérőjű védőcső szerelése szükséges az infrapanel sze-
relési pontjáig. 

• Amennyiben az ajánlatban szereplő, egy fűtéskörre eső teljesítmény meghaladja a 14 Ampert, úgy a teljesítménykapcsoló relé beszerelése érdekében 
a termosztát szerelvénydobozán túl a 100×100 mm-es falba süllyesztett kötődoboz elhelyezése is szükséges. A teljesítménykapcsoló relé beszerelé-
sét a BVF szakemberei végzik. A kötődoboz elhelyezése nem szükséges, amennyiben a fűtési áramkörön a kismegszakító mellett sínre szerelhető relé 
kiépítése megoldható.

• Kérjük, amennyiben a meglévő elektromos rendszer nem tartalmazza az életvédelmi relét, ezt jelezzék a BVF Heating munkatársai felé!

BVF Heating Solutions™

www.bvfheating.huinfo@bvfheating.hu

Hátlap méret: 400WHátlap méretek: 500W/600W/800W

Hátlap méret: 300W
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BVF NG Infrapanel Telepítés előtti útmutatóBVF Heating Solutions™

www.bvfheating.huinfo@bvfheating.hu

BVF NG fali fűtőpanel

BVF NG mennyezeti fűtőpanel

Termosztát javasolt helye:
padlósíktól ~120–170 cm magasan 
(kezelési magasság)

Elektromos betáp 3×2,5 mm2

BVF NG Infrapanel vezeték 
(tápvezeték)

Bekötési vázrajz:

Termosztát szerelvénydoboz méretei:

Termosztát szerelvénydoboz beépítése vízszintesen elhelyezett szerelvénycsavarokkal

55
 m

m

d 65 mm
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